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Système d'assainissement 2022
NAJAC (BOURG)

Réseau de type Séparatif

Station : NAJAC (BOURG)
Code Sandre 0512167V003
Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE NAJAC
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service janvier 2007
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)
Capacité 2 500  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 150  Kg/j
Charge nominale DCO 300  Kg/j
Charge nominale MES 225  Kg/j
Débit nominal temps sec 375  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

617 381, 6 346 722 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Rivière - L'Aveyron
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Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
100% de  Najac depuis 2006

Observations SDDE

Système de collecte
Réseau en partie unitaire et gravitaire, sauf sur le secteur des terrains de tennis et du camping où les eaux sont

relevées par deux postes. Il est sensible aux claires parasites (météoriques).
Plusieurs établissements sont raccordés au réseau dassainissement collectif : village vacance dune capacité de

600 personnes (davril à octobre et représentant jusquà 50% des effluents) et plusieurs restaurants (dont petits
restaurants non équipés de bac à graisses) et un hôtel.

Entretien et exploitation de la station effectués en régie et sérieux. Lemployé communal passe plusieurs fois par
semaine.

Ouvrages en bon état et fonctionnels. Les réparations sont effectuées au fur et à mesure des besoins. Les réglages
de recirculation et doxygénation ont été adaptés aux fortes températures estivales, ce qui sest avéré efficace.

Charges hydrauliques et organiques exceptionnellement moyennes à fortes. Les bilans dautosurveillance
effectués en juillet et en août 2022 permettent dobserver :

- une charge hydraulique moyenne de 156 m3/j, soit environ 1040 EH, représentant 41 % de la capacité
nominale (CN),

- une charge organique moyenne de 832 EH, représentant 33 % de la CN (ramenée à 2500 EH).
Rendements épuratoires bons à très bons sur les paramètres carbonés, azotés et sur les MES, moyens sur le

phosphore.
Rejet de bonne qualité répondant aux exigences réglementaires le jour des bilans et le jour de la visite.

Station d'épuration

Sous produits
Boues liquides stockées pendant 2 ans dans un silo. Les boues étant soumises à lhygiénisation, un volume de 12

TMS soit 271 m3 a été chaulé puis valorisé par épandage agricole.
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Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de
collecte :

0512167V001 NAJAC

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 157 m3/j 42 % 169 m3/j

DBO5 39 Kg/j 26 % 250 mg/l 99 % 0,6 Kg/j 3,4 mg/l

DCO 109 Kg/j 36 % 700 mg/l 93 % 8,2 Kg/j 48 mg/l

MES 66 Kg/j 420 mg/l 97 % 1,8 Kg/j 11 mg/l

NGL 13,8 Kg/j 88 mg/l 87 % 1,8 Kg/j 10,7 mg/l

NTK 13,8 Kg/j 88 mg/l 96 % 0,5 Kg/j 3,1 mg/l

PT 1,7 Kg/j 11,1 mg/l 45 % 0,9 Kg/j 5,6 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie

Pollution sortanteRendementParamètre

Indice de confiance
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2/53/53/53/5 3/5 3/53/5 3/53/5 3/5

Pollution traitée
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Pollution éliminée

Pollution rejetée
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Production et destination des boues

Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0512167V003

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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