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Système d'assainissement 2022
CELLEFROUIN (CHAVAGNAC)

Réseau de type Séparatif

Station : CELLEFROUIN (CHAVAGNAC)
Code Sandre 0516068V003
Nom du maître d'ouvrage COEUR DE CHARENTE
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service mars 2014
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)
Capacité 170  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 10,2  Kg/j
Charge nominale DCO 20,4  Kg/j
Charge nominale MES 15,3  Kg/j
Débit nominal temps sec 25,5  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

499 550, 6 533 074 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Infiltration
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Observations SDDE

Système de collecte
Le réseau est de type séparatif.
Il est équipé dun poste de refoulement secondaire.
Daprès les temps de fonctionnement moyens journaliers des pompes du poste en tête de station, le réseau

semble collecter des quantités modérées deaux claires parasites météoriques en période de fortes précipitations
(phénomène de ressuyage possible).

Ces apports nont pas de conséquences sur le fonctionnement de la station.

Le fonctionnement de la station est convenable.
Les postes dinjection fonctionnent bien et sont bien entretenus.
Létat général des filtres est moyen, notamment au niveau du 1er étage. Des orties sy développent et ont

tendance à envahir les casiers.
Lors des visites tests de Charente Eaux, la qualité de leau traitée en sortie de station, ainsi quà la sortie du

1er étage de filtration était assez satisfaisante en 2022.
Lentretien et exploitation de la station sont convenables.
Un pluviomètre automatique a été installé à la station le 8 novembre.
Conseil :

Ennoyage successivement les deux étages de filtration, au printemps 2023, pendant un mois et demi pour
chaque étage (prévoir une mise en charge à environ 5 cm au-dessus du matériau filtrant et prévenir le SAE de
Charente Eaux au préalable).

Les effluents traités sinfiltrent en totalité dans les bassins dinfiltration.

Station d'épuration

Sous produits
Les boues sont stockées à la surface des casiers du 1er étage de filtration.
Aucun curage des boues na été effectué depuis la mise en service de la station.
Les déchets de dégrillage (panier dégrilleur dans le poste en tête) sont évacués vers la filière « ordures ménagères

». Ils nont pas été quantifiés en 2022.
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Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 6,5 m3/j 26 % 6,4 m3/j

DBO5 2,3 Kg/j 23 % 360 mg/l 99 % 0 Kg/j 3,1 mg/l

DCO 5,1 Kg/j 25 % 790 mg/l 94 % 0,3 Kg/j 48 mg/l

MES 1,4 Kg/j 220 mg/l 98 % 0 Kg/j 4,7 mg/l

NGL 0,9 Kg/j 138 mg/l 61 % 0,3 Kg/j 54 mg/l

NTK 0,9 Kg/j 138 mg/l 98 % 0 Kg/j 3,1 mg/l

PT 0,1 Kg/j 13,8 mg/l 22,2 % 0,1 Kg/j 10,9 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516068V003

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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