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Système d'assainissement 2022
GOUTS ROSSIGNOL (BOURG N°2)

Station : GOUTS ROSSIGNOL (BOURG N°2)
Code Sandre 0524199V002
Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE GOUT ROSSIGNOL
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service juillet 2013
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)
Capacité 430  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 25,8  Kg/j
Charge nominale DCO 51,6  Kg/j
Charge nominale MES 38,7  Kg/j
Débit nominal temps sec 64  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

495 160, 6 482 831 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Rivière - null
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Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
100% de  Gout-Rossignol depuis 1999

Observations SDDE

Système de collecte
Le réseau de collecte est entièrement gravitaire.
Le volume moyen journalier reçu en 2022 est de 36 m3/j soit 56% la capacité nominale hydraulique de la station.
Comme lindique lhistogramme des volumes moyens mensuels (chapitre 7), le réseau est impacté par les

entrées deaux claires parasites notamment en début dannée avec un pic de débit au mois davril. Toutefois, les
volumes moyens ne dépassent pas la capacité nominale de la station.

Le plus gros consommateur deau de la commune reste lEHPAD. Un dégrilleur dédié à cet abonné est installé
dans lenceinte de la station.

En 2022, 47 abonnés sont desservis par le réseau de collecte.

Les tests sur les formes azotées réalisés par le SATESE en sortie de filtre à sable au mois de septembre font état
dune bonne qualité deau traitée.

Le volume journalier lors du bilan du mois de juin était de 29 m3/j, soit 45 % de la capacité hydraulique
nominale de la station. La charge polluante représente environ 100 équivalents-habitants (sur les paramètres DCO),
soit 23 % de la capacité organique nominale de la station.

Le poste de relevage est très bien entretenu par lagent communal.
Quelques disfonctionnements des systèmes de chasse hydraulique perturbent ponctuellement le fonctionnement de

la station.
Le développement des roseaux est satisfaisant malgré un développement des adventices sur la totalité de la

surface de filtration, et ce, malgré un entretien du filtre assidu de la part de lagent dexploitation.
Le système de traitement est exploité avec sérieux.

Station d'épuration

Sous produits
Les refus de dégrillage sont quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.
Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.
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Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de
collecte :

0524199V001 GOUT-ROSSIGNOL

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 29,1 m3/j 46 % 29,1 m3/j

DBO5 4,7 Kg/j 18 % 160 mg/l 98 % 0,1 Kg/j 3,1 mg/l

DCO 12 Kg/j 23 % 410 mg/l 93 % 0,9 Kg/j 29,9 mg/l

MES 3,5 Kg/j 120 mg/l 98 % 0,1 Kg/j 2,8 mg/l

NGL 1,4 Kg/j 49 mg/l 15 % 1,2 Kg/j 42 mg/l

NTK 1,4 Kg/j 49 mg/l 98 % 0 Kg/j 1 mg/l

PT 0,2 Kg/j 5,5 mg/l 25 % 0,1 Kg/j 4,1 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524199V002

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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