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Système d'assainissement 2022
YCHOUX 2

Station : YCHOUX 2
Code Sandre 0540332V003
Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service décembre 2017
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)
Capacité 5 000  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 300  Kg/j
Charge nominale DCO 600  Kg/j
Charge nominale MES 450  Kg/j
Débit nominal temps sec 750  m3/j
Débit nominal temps pluie 1 000  m3/j
Filières EAU File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible

charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération
File 2: Zone intermédiaire avant rejet

Filières BOUE File 1: Filtration à bande, Filtration à plateaux, Stockage boues liquides
Filières ODEUR File 1: Désodorisation physique
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

383 467, 6 366 760 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Infiltration

© IGN 2024

1/5

https://adour-garonne.eaufrance.fr
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0540332V003
https://www.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/


Système d'assainissement 2022
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0540332V003

A.E.A.G.
mai 2024

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
100% de  Ychoux depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte
Réseau sensible à la pluie.
Le démarrage du diagnostic de réseau est prévu pour janvier 2023 (bureau détudes IRH).
Un nouvel industriel conventionné (abattoir de volailles Fabre) a démarré son activité en fin dannée.
Il ny a pas eu de déversement au point A2 (trop-pleins du poste principal et du bassin tampon).
10 postes de relevage.

Le volume annuel traité a diminué par rapport aux années précédentes et la charge organique progresse (données
exploitant).

Des microcoupures électriques sont récurrentes sur la station, comme fin novembre, provoquant un débordement
au niveau du tamis rotatif.

La vis du compacteur a été resoudée en mars.
Concernant lautosurveillance (décembre), la mesure faisait suite à un report de bilan où un trop grand nombre

déchecs sur le préleveur sortie rendait léchantillon non représentatif.
Létalonnage des débitmètres dentrée et de sortie station était satisfaisant, tout comme celui de point A2 où la

courbe avait été revue mais la hauteur deau ne saffichait plus.
Les échantillonneurs ont correctement fonctionné.
Le débitmètre des boues (point A6) na pas été vérifié car les données qui en sont issues et transmises à l

agence de leau sont satisfaisantes.
La comparaison des résultats danalyses entre les deux laboratoires (exploitant et référent) na pas montré d

écart significatif.
La transmission des données au format Sandre est satisfaisante.
Le manuel dautosurveillance a été envoyé à la Police de lEau par le Sydec pour validation.

Station d'épuration

Sous produits
Les extractions de boues sont réalisées en fonction des besoins, directement depuis le poste de recirculation vers la

presse à vis, sans passer par le silo (en secours).
Destination : centre de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.
Lors de notre passage en décembre, la presse était à larrêt depuis fin novembre, un joint détanchéité de la

pompe doseuse de polymère étant à remplacer.
Les refus de tamisage sont évacués par la société Perrou d'Ychoux vers la filière délimination des ordures

ménagères.

2/5

https://adour-garonne.eaufrance.fr
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0540332V003
https://www.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/


Système d'assainissement 2022
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0540332V003

A.E.A.G.
mai 2024

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de
collecte :

0540332V002 YCHOUX (NLLE STATION)

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 255 m3/j 25 % 273 m3/j

DBO5 94 Kg/j 31 % 370 mg/l 99 % 0,7 Kg/j 2,7 mg/l

DCO 233 Kg/j 39 % 920 mg/l 97 % 7,5 Kg/j 27,5 mg/l

MES 93 Kg/j 370 mg/l 99 % 1,4 Kg/j 4,9 mg/l

NGL 26 Kg/j 102 mg/l 93 % 1,7 Kg/j 6,3 mg/l

NTK 25,7 Kg/j 101 mg/l 94 % 1,5 Kg/j 5,5 mg/l

PT 2,8 Kg/j 11,1 mg/l 78 % 0,6 Kg/j 2,3 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Indice de confiance
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3/53/53/53/5 3/5 3/52/5 3/53/5 3/5

Pollution traitée
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Pollution éliminée

Pollution rejetée
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Production et destination des boues

Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540332V003

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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